
【別表５－２】

塩川系　　浄水処理等の工程管理のために有用となる項目（検査項目・検査回数）

1 アンモニア態窒素 mg/ℓ

2 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） mg/ℓ

3 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） mg/ℓ

4 紫外線ＵＶ吸光度

5 浮遊物質量（ＳＳ） mg/ℓ

6 侵食性遊離炭酸 mg/ℓ

7 全窒素 mg/ℓ

8 全りん mg/ℓ

9 トリハロメタン生成能 mg/ℓ

10 生物 /mℓ

項目 単位

検査回数

備考

2

原水

取水口

１０項目

2

2

山梨県水道水質管理計画
に基づき、水質管理目標設
定項目と併せて水源の水
質監視を行う

2

2

2

2

2

6

2


